
40

4
0

5

5

V
a
r
i
á
v
e
l

ALVENARIA

SEIXO

TAMPA DE CONCRETO

Quadro

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

QD1

Circuito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Descrição

ILU - Promotorias 1 e 3

ILU - Sala de apoio

ILU -Sala Técnica e Arquivo 01

TUG - Promotoria 1

TUG - Promotoria 3

TUG - Sala de apoio

TUG - Promotoria 2

TUG - Promotoria 4

Potência

(W)

320,00

320,00

360,00

160,00

800,00

1750.00

1000,00

1200,00

Potência

(VA)

294.40

294,40

331,20

147,20

640,00

1400,00

800,00

480,00

F
a

t
o

r

P
o
t
ê
n
c
i
a

0.92

0.92

0.92

0.92

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

1.00

1.00

1.00

F
a

t
o

r

D
e

m
a

n
d

a

0.38

1.00

1.00

1.00

Demanda

110,89

110,89

124,75

55,44

241,06

527,32

301,33

226,00

T
e
n
s
ã
o

(
V

)

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

C
o

r
r
e

n
t
e

(
A

)

2,32

2,32

2,61

1,16

5,04

5,04

5,04

5,04

11,02

6,30

4,72

4,72

4,72

9,45

F
a

s
e

(
m
m
²
)

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

N
e

u
t
r
o

(
m
m
²
)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

T
e

r
r
a

(
m
m
²
)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

P
r
o
t
e
ç
ã
o

(
A

)

10

10

10

10

Fase

A

Fase

B

Fase

C

Quadro de Cargas - QD1

ILU - Promotorias 2 e 4

TUG - Sala Técnica e Arquivo 01

TUE - Promotoria 1 e 3

TUE - Promotoria 2 e 4

TUE - Sala de Apoio

RESERVA

RESERVA

RESERVA

800,00

800,00

800,00

600,00

600,00

600,00

1200,00

1200,00

640,00

640,00

640,00

480,00

480,00

1200,00

1200,00

1200,00

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

241,06

241,06

241,06

1200,00

226,00

226,00

1200,00

1200,00

9,45

9,45

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

294,40

147,20

640,00

800,00

480,00

294,40

640,00

640,00

600,00

480,00

480,00

331,20

640,00

1120,00

1200.00

1200.00

1200.00

SOMA 12760,00 11067,20 0,87 6549,43 87,14 35,0 100 3745,60 3734,40 3587,2035,0 25,0

QD1 600,00 480,00 0.80 301,33 127.00 6,30

2,5 2,5 2,5

TUE - Sala Técnica e Arquivo 01 0.38

0.80

0.80

0.80

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
17

- -

- -

- -

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

--

-

-

-

-

-

Quadro

QDG

QDG

QDG

QDG

Circuito

1

2

3

4

Descrição

Quadro de Cargas Promotorias

Quadro de Cargas Arcondicionado

Potência

(W)

12760,00

Potência

(VA)

F
a

t
o

r

P
o
t
ê
n
c
i
a

1.00

F
a

t
o

r

D
e

m
a

n
d

a

1.00

Demanda

T
e
n
s
ã
o

(
V

)

220.00

220.00

220.00

C
o

r
r
e

n
t
e

(
A

)

33,49

36,03

64,56

5,45

F
a

s
e

(
m
m
²
)

N
e

u
t
r
o

(
m
m
²
)

T
e

r
r
a

(
m
m
²
)

P
r
o
t
e
ç
ã
o

(
A

)

Fase

A

Fase

B

Fase

C

Quadro de Cargas - QDG

Quadra de Cargas Recepção

RESERVA 1200,00 1200,00 220.00 1200.00

SOMA 52288,00 52288,00 1.00 87,14 70,0 150 A 17129,75 16004,75 16070,4770,0 50,0

13728,00

24600,00

  1200,00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.0012760,00

13728,00

24600,00

52288,00

12760,00

13728,00

24600,00

35,0 35,0

35,0 35,0

50,0 50,0 35,0

25,0

25,0

100 A

100 A

125 A

1200.00 1200.00

3681,60

4556,48

7691,67

3681,60

4556,48

7691,67

3681,60

4556,48

7691,67

Quadro

QD2

Circuito

1

2

5

6

7

8

Descrição

ILU - Auditório e Recepção

TUG - Auditório e Recepção

TUG - Almox., AS/DML, Copa,

Potência

(W)

480,00

640,00

640,00

1400,00

600,00

Potência

(VA)

F
a

t
o

r

P
o
t
ê
n
c
i
a

0.92

0.92

0.92

0.80

0.80

F
a

t
o

r

D
e

m
a

n
d

a

0.54

Demanda

239,59

319,45

319,45

607,65

260,42

T
e
n
s
ã
o

(
V

)

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

127.00

C
o

r
r
e

n
t
e

(
A

)

3,48

4,64

4,64

8,82

3,78

7,56

F
a

s
e

(
m
m
²
)

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

N
e

u
t
r
o

(
m
m
²
)

2,5

2,5

T
e

r
r
a

(
m
m
²
)

2,5

2,5

P
r
o
t
e
ç
ã
o

(
A

)

10

10

10

10

Fase

A

Fase

B

Fase

C

Quadro de Cargas - QD2

ILU - Banheiros Masc., Fem. e PNE

1200,00

0.54

0.54 520,84

441,60

1120,00

588,80

588,80

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

10

- -

--

-

- -

- -

QD2

QD2

QD2

QD2

QD2

Almox., AS/DML, Copa, Circulação

3
640,00 0.92 319,45 127.00 4,64

1,5

10

ILU - Protocolo, S. Reunião, Recon, 

1,5 1,5

-
QD2

Banheiro Interno

4
1728,00 0.92 862,51 127.00 12,52

4,0

10

ILU -Iluminação externa periférica

794,88

4,0 4,0

-
QD2

(Posteamento)

ILU -Iluminação externa periférica

TUG - Banheiros Masc., Fem. e PNE

Circulação

QD2

QD2

QD2

QD2

QD2

9

10

11

12

13

14

TUG - Protoc., Arquivo, Ban. Interno 1400,00

1000,00

0.80 607,65

439,46

542,54

127.00

127.00

8,82

6,38

7,87

4,72

9,45

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

TUG - S. Reunião e Reconhecimento

TUE -Copa

TUE - Protocolo, S. Reunião 600,00 325,52

127.00

127.00

127.00

1000,00

810,00

480,00

480,00

1120,00

QD2 127.00 9,45

2,5 2,5 2,5

2,5

2,5

2,5

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

- -

-

RESERVA

RESERVA

SOMA
13728,00 12287,76 0,90 5364,51 96,75 35,0 100 4556,48 3273,68 4457,6035,0 25,0

1000,00

1200,00

1200,00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

2,5 2,5 2,5

441,60

588,80

588,80

1120,00

480,00

960,00

588,80

1589,76

1120,00

810,00

600,00

1000,00

1200,00

1200,00

588,80-

794,88

480,00-

960,00--

-

-

-

-

-

600,00

Quadro

QDAr

Circuito

1

Descrição

Potência

(W)

1700,00

Potência

(VA)

F
a

t
o

r

P
o
t
ê
n
c
i
a

1.00

F
a

t
o

r

D
e

m
a

n
d

a

1.00

Demanda

T
e
n
s
ã
o

(
V

)

220.00

C
o

r
r
e

n
t
e

(
A

)

7,73

F
a

s
e

(
m
m
²
)

2,5

N
e

u
t
r
o

(
m
m
²
)

T
e

r
r
a

(
m
m
²
)

P
r
o
t
e
ç
ã
o

(
A

)

10

Fase

A

Fase

B

Fase

C

Quadro de Cargas - QDAr

850,00

2,5

-

Split 18.000 BTU's - Promotoria 1

QDAr 2

Split 18.000 BTU's - Promotoria 3

1700,00 1700,00 850,00

1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10 850,00

2,5

-1700,00 1700,00 850,00

QDAr 3

Split 12.000 BTU's - PGJ

1200,00 1.00 1.00 220.00 5.45

2,5

10 600,00

2,5

1200,00 1200,00 600,00-

QDAr 4

Split 12.000 BTU's - Sala Técnica

1200,00 1.00 1.00 220.00 5.45

2,5

10 600,00

2,5

1200,00 1200,00 600,00-

QDAr 5
1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10

2,5Split 18.000 BTU's - Promotoria 2

QDAr 6

Split 18.000 BTU's - Promotoria 4

1700,00 1700,00

1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10

2,5

1700,00 1700,00

850,00 - 850,00

850,00 - 850,00

QDAr 7

Split 32.000 BTU's - Sala de Apoio 

3200,00 1.00 1.00 220.00 14,55

2,5

15

2,5

3200,00 3200,00 1.066,67 1.066,67 1.066,67

QDAr 8

Split 24.000 BTU's - Auditório 

2350,00 1.002350,00 1.00 220.00 10,68

2,5

15

2,5

2350,00 1.175,00 1.175,00 -

QDAr 9

Split 24.000 BTU's - Auditório 

2350,00 1.002350,00 1.00 220.00 10,68

2,5

15

2,5

2350,00 1.175,001.175,00

QDAr

11

1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10 850,00

2,5Split 18.000 BTU's - Administração

1700,00 1700,00 850,00

QDAr

12

1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10

2,5Split 18.000 BTU's - Recepção

1700,00 1700,00 850,00 850,00

QDAr

13

1700,00 1.00 1.00 220.00 7,73

2,5

10

2,5Split 18.000 BTU's - Reunião

1700,00 1700,00 850,00 850,00

SOMA 24.600,00 24.600,00 1.00 24.600,00 111,82 50,0 125 7691,67 7666,67 6841,6735,01.00

QDAr 14 9,45

2,5 2,5

127.00

QDAr 127.00 9,45

2,5 2,5 2,5

2,5

10

10

-

- -

RESERVA

RESERVA

1200,00

1200,00 1.00

1.00 0.54

0.54

1200,00

1200,00

--

-

10

QDAr

15

Split 12.000 BTU's - Arquivo

LIXO

ESTRADA PARINTINS

.77

1
.
1

0

LIXO

ESTRADA PARINTINS

1
.
1

0

RECEPÇÃO

PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

75mm

3F#70mm²

S
S

1

S
S

1

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1

1

1

1

1

1

1

1

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

5

5

5

7

1

5

7

5

5

7

7

7

7

1/2

3/4

1/2

1/2

1/2

3/4

1/2

7

1/2

1/2

1/2

RECEPÇÃO

PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

3
3

3
3

3
3

33

3

3

1/2

1/2

1/2

9

9

9

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

RECEPÇÃO

PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

5

1/2

1/2

4

4

4

4

4

4

1
0

10

4

1
0

1
0

1/2

1/2

1/2

RECEPÇÃO

PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

0

0

1

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

3

S

5

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

6

6

8

8

8

8

3/4

1/2

1/2

1/2

6

6

6

3/4

1/2

1/2

1/2

1/2

RECEPÇÃO

PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

0

0

1

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

1

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1

1
1

1

6

6

6

6

3/4

3/4

1/2

1/2

1/2

1/2

RECEPÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

ATJ

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

0

0

1

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

QD 1 

QD AR 

Q
D
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Q
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2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2

2

2

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

3/4

3/4

3/4

3/4

1/2

RECEPÇÃO

WC - PNE

WC MASCULINO

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO/ AUDIÊNCIA

COPA

ALMOXARIFADO

A.S. E DML

WC MEMBROS

SALA DE APOIO

PROMOTORIA 3

WC FEMININO

WC SERVIDORES

PALCO

CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROMOTORIA 1

PROMOTORIA 4

PROMOTORIA 2

ARQUIVO

CIRCULAÇÃO

SALA TÉCNICA

RECON. PRESO
TESTEMUNHA

        PONTO 

   BIOMÉTRICO

0

0

1

75mm

3F#70mm²

S
S

S
S

S

SS

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

S

QD 1 

QD AR 

Q
D

 
2
 

Q
G

 

9

33

1

0
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS  - DSG

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

TITULO:

AUTOR DO PROJETO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

OUTUBRO/2015 INDICADA

CARIMBOS:

02
ÁREA:

330,95m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTRADA PARINTINS, MACURANY, S/N°, JOÃO NOVO - PARINTINS - AM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS

02- QUADRO DE CARGAS - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL)
01- IMPLANTAÇÃO GERAL - ELÉTRICA

03- QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1)
04- CAIXA DE PASSAGEM - CP

IMPLANTAÇÃO GERAL ELÉTRICA

ESCALA 1/100

CAIXA DE PASSAGEM - CP

ESCALA 1/20

QUADRO DE CARGAS - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01)

SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS - QDG (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL)

SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS - QD2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 02)

SEM ESCALA

QUADRO DE CARGAS - QDAr (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR CONDICIONADOS)

SEM ESCALA
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A B C

ESQUEMA UNIFILAR - QD1

SOMA

100A

35+25T mm²

ESQUEMA UNIFILAR - QDAr

SOMA

125A

A B C

01

ILU - WCs Feminino, PNE, Masculino e circulação

ESQUEMA UNIFILAR - QD2

SOMA

100A

35+25Tmm²

ILU - Auditório e Recepção

10A

10A

02

ILU - Protocolo, S. Reunião, Recon., Arquivo, WC's internos

1.5mm²

10A

1.5mm²

1.5mm²

03

04

10A

ILU - Iluminação externa posteamento

2x4.0mm²

05ILU - Iluminação Externa periférica

10A

1.5mm²

TGU - Auditório e Recepção

2.5mm²

10A

06

TGU - Almox., AS/DML Copa, Circulação 

2.5mm²

10A

08

TGU - Baneiros Masc., Femin., E PNE

2.5mm²

10A

07

TGU -  Protocolo, Arquivo, WC's internos 

2.5mm²

10A

09

TGU - Reunião Reconhecimento 

10A

10

2.5mm²

TUE -  Copa 

2.5mm²

10A

11

TUE -  Protocolo Reunião 

2.5mm²

10A

12

ESQUEMA UNIFILAR - QG

SOMA

150A

70+50T mm²

A B C

01
QD1

100A

02
QD2

100A

03QDAr

125A

R

RESERVA

A

01

10A

Split 18.000 BTU's - Promotoria 1

2x2.5mm²

02

10A

Split 18.000 BTU's - Promotoria 3

2x2.5mm²

03

10A

Split 12.000 BTU's - Arquivo

2x2.5mm²

04

10A

Split 12.000 BTU's - Sala Técnica

2x2.5mm²

05

10A

Split 18.000 BTU's - Promotoria 2

2x2.5mm²

06

10A

Split 18.000 BTU's - Promotoria 4

2x2.5mm²

07

15A

Split 32.000 BTU's - Sala de Poio
08

15A

Split 24.000 BTU's - Auditório

2x2.5mm²

3x35mm²

2x50mm²

2x35mm²

09

15A

Split 24.000 BTU's - Auditório

2x2.5mm²

10

10A

Split 18.000 BTU's - Administração

2x2.5mm²

11

10A

Split 18.000 BTU's - Recepção

2x2.5mm²

12

10A

Split 18.000 BTU's - Reunião

2x2.5mm²

01ILU - Promotorias 1 e 3

1.5mm²

05 TGU - Promotoria 1

2.5mm²

10A10A

02ILU - Promotorias 2 e 4

1.5mm²

10A

06 TGU - Promotoria 2

2.5mm²

10A

03ILU - Sala de Apoio

1.5mm²

10A

07 TGU - Promotoria 3

2.5mm²

10A

04ILU - Sala Técnica e Arquivo 1

1.5mm²

10A

10 TGU - Sala Técnica e Arquivo 1

2.5mm²

10A

11TUE - Promotorias 1 e 3

2.5mm²

10A

08 TGU - Promotoria 4

2.5mm²

10A

09TGU - Sala de Apoio

2.5mm²

10A

12 TUE - Promotoria 2 e 4

2.5mm²

10A

13TUE - Sala de Apoio

2.5mm²

10A

15 Reserva

2.5mm²

10A

14

2.5mm²

10A

14 Reserva

2.5mm²

10A

Reserva

14

2.5mm²

10A

14 Reserva

2.5mm²

10A

Reserva

RESERVA
13

10A

15 Reserva

2.5mm²

10A

50+35T mm²

02- ESQUEMA TRIFILAR - QDC (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL)
03- ESQUEMA TRIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS  - DSG

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

TITULO:

AUTOR DO PROJETO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

OUTUBRO/2015 INDICADA

CARIMBOS:

02
ÁREA:

330,95m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01- PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

ESCALA 1/50

DIAGRAMA TRIFILAR - QDG (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL)

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR - QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01)

SEM ESCALA

ESTRADA PARINTINS, MACURANY, S/N°, JOÃO NOVO - PARINTINS - AM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS

DIAGRAMA UNIFILAR - QD2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 02)

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR - QDAr (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AR CONDICIONADO)

SEM ESCALA
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trânsito de veículos.

te do muro ± 2,5cm

piso, será de 3,5m em locais com trân-

sito de pedestres  e  5m  onde houver

2 -  A caixa de medição deverá ficar salien-

1 -  A distância mínima da baixa tensão ao

A

18

16

NOTAS:

12

6 voltas

mínimo

8

7

MEDIÇÃO TRIFÁSICA

ATERRAMENTO

ENTRADA DE SERVIÇO

A B C

4x70mm²

P
O
S
T
E
 
D
A
 
C
O
N
C
E
S
S
I
O
N
Á
R
I
A

150A

Tx35mm²

QDC

Insumos

Tomada com Espelho - 2P+T - 2x4"

Caixa 2x4"

Lâmpada LED de 10W

Luminária Fluorescente de 2x20W

Reator P. Rápida Duplo 2x20W

Caixa de Fundo Móvel Simples

Lâmpada Fluorescente de 40W

Luminária Fluorescente de 2x40W

Reator P. Rápida Duplo 2x40W

Luminária Fluorescente de 4x20W

Lâmpada Mista de 160W

Luminária Mista de 160w - Holofote

Luminária Mista de 160W

Poste de Duas Luminárias Mista de 160w - Externa

Lâmpada Incandescente de 100W

Luminária Incandescente de 100w - Arandela

Caixa de passagem 40x40cm - alvenaria

Caixa de passagem 40x40cm - alvenaria

Interruptor com Espelho - Simples

Interruptor com Espelho - 3 Simples

Rele fotocelula

Quadro de Distribuiçao Energia Embutido com 39 Posiçoes

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 70 mm² - Azul

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 2,5 mm² - Verde

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 35 mm² - Verde

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 16 mm² - Verde

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 4,0 mm² - Preto

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 2,5 mm² - Preto

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 4,0 mm² - Azul

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 2,5 mm² - Azul

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 70 mm² - Preto

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 16 mm² - Preto

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 16 mm² - Azul

Cabo SINTENAX ECONAX Unipolar 2,5 mm² - Branco

Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 75 mm

Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm 

Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 40 mm

Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm

Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 40 mm 

Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm 

Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm 

Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 75 mm

Disjuntor Unipolar de 15A

Disjuntor Bipolar de 15A

Disjuntor Tripolar de 150A

Disjuntor Tripolar de 63A

Unidade

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Un

Un

Peça

Peça

Peça

Peça

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Barra 3 metros

Barra 3 metros

Barra 3 metros

Barra 3 metros

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Quant.

69.00

104.00

214.00

31.00

107.00

81.00

24.00

12.00

12.00

38.00

1.00

1.00

4.00

2.00

6.00

6.00

7.00

2.00

24.00

1.00

3.00

2.00

33.39

535.22

12.79

7.41

112.56

1229.69

112.56

629.54

98.16

22.22

7.41

265.59

9.00

31.00

27.00

144.00

8.00

14.00

61.00

1.00

25.00

11.00

2.00

2.00

Quantitativo de Materiais

Insumos Unidade

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

Quant.

V

3.0

1.0

2.0

V

1.0

V

3.0

1.00

1.00

2.00

V

Quantitativo de Materiais Entrada

1, 2 e 21

Condutor de cobre com isolamento para 750V/70°C

Pontalete de ferro galvanizado Ø100mm

Tampão

19

17

16

14

13

12 e 18

11 e 20

10

9

Haste de Aterramento (mínimo 3,0 m)

Caixa para medição Trifásica e disjuntor

Eletroduto de PVC rígido pesado 60mm

Condutor de cobre nú 

Conjunto de bucha/arruela

Arame de ferro galvanizado

Curva de PVC rígido pesado

Luva de PVC rígido pesado

5

3

8

7

16mm x 350mm

Cinta de aço galvanizado ou parafuso adequado

Armação secundária de 2 estribos com haste de 

Isolador roldana para baixa tensão 

Peça

1.00

2.00

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

SEM ESCALA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS  - DSG

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

TITULO:

AUTOR DO PROJETO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

OUTUBRO/2015 INDICADA

CARIMBOS:

02
ÁREA:

330,95m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTRADA PARINTINS, MACURANY, S/N°, JOÃO NOVO - PARINTINS - AM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS

02- ENTRADA DE SERVIÇO 
01- ESQUEMA DE LIGAÇÃO

ENTRADA DE SERVIÇO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS ENTRADA

SEM ESCALA

03- REDE LÓGICA




